
Verkostovesi       1.1-31.12.2021              1.1.-31.12.2023

Viranomaisvalvonnan vuosiyhteenveto

  Määritykset

Mikrobiologiset yksikkö tulos ka. max / min STM:n laatuvaati-

analyysit mus tai suositus

Koliformiset 

bakteerit
pmy/100 ml 0 0

jatkotukimus E.coli pmy/100 ml 14 0 0/0 0

Heterotrofiset bakt. pmy/ml 14 12 52/0 ei epätaval. muutok.

Enterokokit pmy/100 ml 14 0 0/0 0

Fysikaalis- tutk.lukum

.

tulos ka. max / min

Kemialliset 

analyysitHaju 7 1 1=käyttäjien 1=käyttäjien

Maku 7 1 hyväksyttävissä/ hyväksyttävissä

Sameus FTU 7 <0,15 0,16/<0,15 eikä epätavallisia

Väri mg/Pt/l 7 <5 <5/<5 muutoksia

pH 7 8 8,0/7,7 6,5…9,5

Sähkönjohtavuus μS/cm 7 280 280/270 2500

Rauta Fe μg/l 7 9,6 11/<2,7 <200

Mangaani  Mn μg/l 7 1,8 2,7/0,70 <50

Ammonium mg/l 7 <0,01 0,02/<0,01 <0,5

Kokonaiskovuus mmol/l 7 1,3 1,4/1,2

Nitraatti mg/l 2 0,45 0,65/0,24 50

  Nitraattityppi mg/l 2 0,15 0,15/0,055 11

  Nitriittityppi mg/l 2 <0,002 <0,002/<0,002 0,5

  Nitriitti mg/l 2 <0,01 <0,01/<0,01 0,5

  TOC mg/l 2 1,2 1,2/1,1 käyttäj.hyväksytt.

  Kemial.hapenkulutus mg/l 2 2 3,0/<2 5

Vesinäytteet täyttävät tutkituilta osin STM:n asetuksen 1352/2015 mukaiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet
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