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KÄYTTÖTARKKAILU 01.05.2026-31.05.2026
Näytteenottokohteet verkossa: tutk. lkm
Kemin alueelta otetut vesinäytteet 5

Määritykset Yksikkö Tutk.lkm Tulos Max Min

 
Mikrobiologiset tutkimukset
Koliformiset bakteerit 37°C* mpn/100ml 5 0 0 0 0
Escherichia coli mpn/100ml 5 0 0 0 0
Enterokokit mpn/100ml 5 0 0 0 0
Heterotrofiset pesäkeluku  22 °C pmy/ml 5 0 0 0 **

Fysikaalis-kemialliset tutkimukset
pH 2 7,79 7,81 7,76 6,5…9,5
Alkaliteetti mmol/l 0
Sähkönjohtavuus 25°C μS/cm 2 22 22 21 250
Sameus NTU 2 0,37 0,37 0,36 **
Väri mg Pt/l 2 1 * * *
Haju 2 1 * * *
Maku 2 <5 <5 <5 *
Akt.kloori mg/l 0
Kokonaiskovuus °dH 2 6,48 6,59 6,37
Kokonaiskovuus mmol/l 2 1,16 1,18 1,14
Kalsiumkovuus mmol/l 2 0,65 0,65 0,64
Magnesiumkovuus mmol/l 2 0,52 0,53 0,50
Alkuaineet
Rauta (Fe) mg/l 2 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,20
Mangaani (Mn) mg/l 2 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,05

* = käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia mu
** = Ei epätavallisia muutoksia

Lausunto:
Laboratorioon toimitettu vesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 1352/2015 mukaiset 
laatuvaatimukset ja -tavoitteet
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